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GİRİŞ 

 

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 

29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal 

Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, 

Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın 

görevlendirdiği İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Çevre Sektör Komitesi tarafından 

incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.  
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TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR 

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, 

patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, 

mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,  

AMONYAK: Gaz klor iletim hatlarında veya klor tanklarının vanalarında klor kaçaklarını 

tespit etmeye yarayan kimyasalı, 

BAKİYE KLOR: İçme ve kullanma suyu şebekelerine verilen suda, boruda kat ettiği 

mesafede mikroorganizma üremesi ihtimalini engellemek için bulundurulan fazla kloru, 

DEBİ: Bir nehir (veya kanalın) kesitinden birim zamanda geçen su hacmini, 

DEVREYE ALMA: Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından, bir sisteme ait tesisat 

elemanlarının ilk çalıştırmasının yapılması işlemini, 

DEZENFEKSİYON: Cansız yüzeylerdeki hastalık yapma özelliği olan bakteri, virüs, parazit 

gibi mikroorganizmaların kimyasal maddeler kullanılarak sayıca, türce azaltılması veya yok 

edilmesi işlemini, 

DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ: Arıtma tesislerinde dezenfeksiyon işleminin yapılması için 

gerekli olan klorun depolandığı, uygun şekilde kullanıma hazırlandığı, gazlaştırıldığı ve 

dozlama yapıldığı birimi, 

DEZENFEKTAN: 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığından izin alınan ve içme suyu 

dezenfeksiyon işlemi için kullanılan kimyasal maddeleri, 

DOZ: Bir maddenin bir birleşiğe, bir karışıma giren veya girmesi gereken belli miktarı, 

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN MALZEMELER: Geri dönüşüm yöntemleri ile tekrar 

kullanılabilen malzemeleri, 

ELEKTROLİZ: Elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışmayı,  

EVAPORATÖR: Mayi (Sıvı) klorun gaz faza geçmesini sağlayan yağlı ısıtıcı, 

buharlaştırıcıyı, 

GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ: Ortam havasında bulunan kimyasalın miktarını tespit eden 

ve belirlenen miktar aşıldığında uyarı veren cihazı, 

GAZ MASKESİ: Zehirli gazlardan korunmak amacıyla özel olarak yapılmış, ağız ve burnu 

kapatan gereci, 

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını, 

ISITICI YAĞ: Elektrikli rezistan ile temas ederek ısınan ve sıvı klorun gaz hale 

dönüştürülmesinde evaporatörlerde kullanılan yağı, 
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İRSALİYE: Satına alınmış olan malın, işletmeye ait işyerine taşınmasında düzenlenen ve 

üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeyi,  

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini, 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık 

ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, 

takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve 

cihazları, 

KLOR: Dezenfeksiyon işlemi için kullanılan kimyasalı, 

KLORDİOKSİT ÜRETİM JENARATÖRÜ: Sodyum klorit kimyasalından klordioksit 

üretmeye yarayan cihazı, 

KLOR TANKI: Mayi Klorun taşındığı basınca dayanıklı çelik kabı, sıvı klorun taşındığı PE 

kabı, 

KLOR TANKI DALDIRMA ÇUKURU (EMNİYET ÇUKURU): Kaçak tespit edilen klor 

tankının, emniyet talimatları uyarınca gerekli işlemler yapılıncaya dek içerisinde tutulması 

gereken su dolu çukuru, 

KLORİNATÖR: İstenilen miktarda gaz kloru dozlamayı sağlayan cihazı, 

KOLLEKTÖR: Aynı anda birden fazla klor tankından temin sağlayan boru sistemini, 

KOMPERATÖR: Görsel skala ile renk koyuluğuna göre bakiye klor tayini yapılmasını 

sağlayan aracı, 

MANOMETRE: Dış atmosfere kapalı bir ortamdaki basıncı gösteren cihazı, 

MAYİ KLOR: Sıvı kloru, 

ÖN KLORLAMA: Arıtma öncesinde yapılan klorlama işlemini, 

PATOJEN: Hastalığa neden olan her türlü organizma ve maddeyi, 

POMPA: Hava veya herhangi bir akışkanı bir yerden başka bir yere aktarmaya yarayan 

makineyi, elektrik enerjisinin hidrolik enerjiye çevrilerek sıvıyı mekanik güçle hareket ettiren 

makineyi, 

 

PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için belirlenen yolu ortaya koyan 

işyerine ait kalite sistem dokümanını, 

RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen, çalışan,  iş yeri ya da ekipmanını zarara 

uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı, 

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme 

ihtimalini, 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 

belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
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kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, 

ROTAMETRE: Dozlanacak klor miktarının ayarlandığı cam tüp şeklindeki cihazı, 

SON KLORLAMA: Filtrasyon aşaması sonrasında yapılan klorlama işlemini, 

SÜREÇ: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, 

gelişen olay ve hareketler dizisini, 

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını 

belirten işyerine ait kalite sistem dokümanını, 

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini 

etkileyebilecek, zarar veya hasar verme potansiyelini, 

VANA: Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan aleti 

(valfi) Boru içinde bir yerden bir yere taşınan bir akışkanın akışını ayarlamaya, durdurmaya, 

durmuş akışı başlatmaya yarayan aygıtı 

ifade eder. 
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22UY0473-3 ARITMA TESİSİ DEZENFEKSİYON GÖREVLİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ 

1 YETERLİLİĞİN ADI Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) 

2 REFERANS KODU 22UY0473-3 

3 SEVİYE 3 

4 
ULUSLARARASI 

SINIFLANDIRMADAKİ YERİ 

8189 (Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis ve 

Makine Operatörleri 

5 TÜR - 

6 KREDİ DEĞERİ - 

7 

A) YAYIN TARİHİ 29.12.2021 

B) REVİZYON NO 00 

C) REVİZYON TARİHİ - 

8 AMAÇ 

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) 

mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve 

çalışmalarda kalitenin artırılması için;  
 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, 

beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,  

 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile 

mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak 

vermek,  

 Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme 

kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.  

9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I  

18UMS0686-3 Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) 

10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I 

- 

11 YETERLİLİĞİN YAPISI 

 11-a) Zorunlu Birimler  

22UY0473-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu  

 11-b) Seçmeli Birimler  

22UY0473-3/B1: Arıtma Tesisi Gaz Klor Dezenfeksiyon İşlemleri 

22UY0473-3/B2: Arıtma Tesisi Sıvı Dezenfektanla Dezenfeksiyon İşlemleri 

22UY0473-3/B3: Yerinde Üretilen Sıvı Klorla Dezenfeksiyon İşlemleri 

 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri  

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu yeterlilik 

birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. 

12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen 

adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için 

birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.  

 

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği 

gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. 
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Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik 

birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor 

olması gerekmektedir. 

13 DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ 

Değerlendiricinin aşağıdaki alternatiflerden en az birini sağlıyor olması gerekmektedir: 

a- Üniversitelerin çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya bölümlerinden birinde öğretim 

üyesi/görevlisi olmak ve su arıtma alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak, 

b-  Mühendis olarak arıtma tesisi dezenfeksiyon işletmesi ile ilgili işlerde en az 3 yıl çalışmış olmak, 

c- İçmesuyu arıtma tesislerinde teknik ya da işletme sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak. 

Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; 

ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal 

yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart (lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite 

güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır. 

14 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. 

15 GÖZETİM SIKLIĞI - 

16 

BELGE YENİLEMEDE 

UYGULANACAK ÖLÇME- 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge 

sahibinin performansı aşağıda tanımlanan 

yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye 

tabi tutulur; 

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 

iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını 

gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans 

yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) 

sunmak, 

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri 

için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge 

geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

17 
MESLEKTE YATAY ve DİKEY 

İLERLEME YOLLARI 
- 

18 
YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN 

KURULUŞ(LAR) 
İSKİ Genel Müdürlüğü 

19 
YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN 

SEKTÖR KOMİTESİ 
MYK Çevre Sektör Komitesi 



22UY0473-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, 

Kalite ve İş Organizasyonu 

                        Tarih: 29/12/2021  Rev. No:00 

 

©Mesleki Yeterlilik Kurumu           5 

 

22UY0473-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, KALİTE VE İŞ 

ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ 

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş 

Organizasyonu 

2 REFERANS KODU 22UY0473-3/A1 

3 SEVİYE 3 

4 KREDİ DEĞERİ - 

5 

A) YAYIN TARİHİ 29.12.2021 

B) REVİZYON NO 00 

C) REVİZYON TARİHİ - 

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 

18UMS0686-3 Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) 

7  ÖĞRENME KAZANIMLARI 

Öğrenme Kazanımı 1: İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma risklerini ve önlemlerini açıklar. 

 Alt Öğrenme Kazanımları: 

1.1: Çalışma sürecindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar.  

1.2: Acil durumlarda uygun davranış ve önlemlerini açıklar.  

1.3: Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar.  

 

Öğrenme Kazanımı 2: İş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar.  

Alt Öğrenme Kazanımları: 

2.1: İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar. 

2.2: İş süreçlerine iş organizasyonu prosedürlerini açıklar.  

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 8 a) Teorik Sınav 

(T1) Çoktan Seçmeli Sınav: A1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” 

kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere, 

çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az on dokuz (19) soruluk test uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 

ortalama 1.5 - 2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi 

yapılmaz. Sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu 

birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. 

 8 b) Performansa Dayalı Sınav 

Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde 

tanımlanmış ̧ olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi 

yapılacaktır. 

 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar 

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik 

biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

9 YETERLİLİK BİRİMİNİ İSKİ Genel Müdürlüğü 
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GELİŞTİREN 

KURUM/KURULUŞ(LAR) 

10 

YETERLİLİK BİRİMİNİ 

DOĞRULAYAN 

SEKTÖR KOMİTESİ  

MYK Çevre Sektör Komitesi 

 

 
YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ 

 
EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma  

1.1. İş sağlığı ve güvenliği 

1.1.1. İş süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar  

1.1.2. Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımı 

1.1.3. Uyarı ve işaret levhaları 

1.1.4. Acil durum talimatları ve prosedürleri 

1.1.5. İSG talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması 

1.1.6. Acil durum talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması 

1.1.7. Gaz ve gaz ölçümü işlemleri 

1.1.8. Atıksu ve yağmur suyu hatlarında güvenli çalışma 

1.1.9. Risk ve tehlike kavramları 

1.1.10. Risk ve tehlikelere karşı alınacak önlemler ve işlemlerin uygulanması 

1.1.11. Risk değerlendirmesi çalışmaları ile ilgili yapılması gerekenler 

1.1.12. Meslek hastalıkları ve meslek hastalıklarından korunma yolları 

1.1.13. İş kazası durumunda uygulanacak prosedürler 

1.2. Çevre koruma 

1.2.1. Çevre koruma talimatları 

1.2.2. Çevre koruma talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması 

1.2.3. Çevresel tehlike ve riskler ile alınacak önlemler 

1.2.4. Kaynakların tasarruflu kullanma yöntemleri 

1.2.5. Çalışma ortamında oluşan atıklar ve atıklarla ilgili yapılacak işlemler 

2. Kalite gereklilikleri ve iş organizasyonu 

2.1. İş süreçlerinde kalite gereklilikleri 

2.1.1. İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite şartları/gereklilikleri 

2.1.2. İş süreçlerinin kalite şartları/gerekliliklerine göre gerçekleştirilmesi 

2.1.3. Makine, alet, donanım ve araçlarda kalite gereklilikleri 

2.2. İş organizasyonu  

2.2.1. Çalışma ortamı hazırlık işlemleri 

2.2.2. Günlük işlerin planlanması 

2.2.3. İş süreçlerinin akışı ve izlenmesi 

2.2.4. İş süreçlerine kullanılan yöntemler 

2.2.5. İşlemlerin gerçekleştirileceği çalışma ortamının karşılaması gereken özellikler 

2.2.6. Çalışma ortamının hazır hale getirilmesi için yapılacak işlemler ve işlemlerin 

uygulanması 

2.2.7. İşlemlerde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanların belirlenmesi 

2.2.8. İşlemlerde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanların kullanım özellikleri ve kullanıma 

uygun hale getirilmesi 

2.2.9. İşlemlerde kullanılacak malzemelerin seçimi 

2.2.10. İşlemlerde kullanılacak malzemelerin kullanım özellikleri ve kullanıma hazır hale 

getirilmesi 
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EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi 

a) BİLGİLER 

No Bilgi İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

 Aracı 

BG.1 
Çalışmalar esnasında iş sağlığı ve güvenliği için 

gerekli olan kişisel koruyucu donanımları listeler. 

A.1.1 

A.1.3 
1.1 T1 

BG.2 

Çalışmalar esnasında iş sağlığı ve güvenliği için 

gerekli olan kişisel koruyucu donanımların 

kullanımını açıklar. 

A.1.1 

A.1.3 
1.1 T1 

BG.3 Uyarı işaret ve levhalarının anlamlarını açıklar. 
A.1.1 

A.1.2 
1.1 T1 

BG.4 
Uyarı işaret ve levhalarının çalışma ortamında nerede 

bulundurulması gerektiğini açıklar. 

A.1.1 

A.1.2 
1.1 T1 

BG.5 
Görev alanı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

mevzuat ve talimatları açıklar. 

A.1.1 

A.1.2 

A.1.3 

A.2.1 

1.1 T1 

BG.6 Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri sıralar. 

A.1.1 

A.1.4 

A.2.1 

1.1 T1 

BG.7 
Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere yönelik 

olarak uygulaması gereken önlemleri açıklar. 

A.1.1 

A.1.4 

A.2.1 

1.1 T1 

BG.8 
Risk değerlendirmesi çalışmaları ile ilgili yapması 

gerekenleri açıklar. 
A.1.9 1.1 T1 

BG.9 
İş kazası durumunda uygulanacak prosedürleri 

açıklar. 

A.1.7 

A.1.8 
1.2 T1 

BG.10 
Acil durum eylem planında belirtilen hususlar 

dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri 

açıklar. 

A.1.7 

A.1.8 
1.2 T1 

BG.11 
Çalışma ortamlarındaki çevre koruma önlemlerini 

ayırt eder. 

A.2.2 

A.2.3 

A.2.4 

1.3 T1 

BG.12 
Çalışma ortamında oluşan atıkları geri dönüşüm için 

ayırma yöntemini açıklar. 

A.2.2 

A.2.3 

A.2.4 

1.3 T1 

BG.13 
İş yeri kalite ile ilgili talimat ve planların içeriğini 

açıklar. 
A.3.1 2.1 T1 

BG.14 
Makine, alet, donanım ve araçların kalite 

gerekliliklerine göre kullanım yöntemini açıklar. 

A.1.5 

A.1.6 

A.3.1 

2.1 T1 

BG.15 
Çalışma sürecinde ve vardiya değişimlerinde tutacağı 

kayıtları listeler.  

B.1.1 

B.2.1 
2.2 T1 

BG.16 
Çalışma sürecinde ve vardiya değişimlerinde 

uygulayacağı adımları açıklar.  

B.1.1 

B.2.1 
2.2 T1 
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No Bilgi İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

 Aracı 

BG.17 
İş süreçlerinde kullanacağı makine, ekipman ve 

donanımları listeler.  

B.3.2 

B.3.3 
2.2 T1 

BG.18 
İş süreçlerinde kullanacağı makine, ekipman ve 

donanımlarda karşılaşılabilecek arızaları sıralar. 

B.2.3 

B.3.2 

B.3.3 

2.2 T1 

BG.19 
İş süreçlerinde kullanacağı makine, ekipman ve 

donanımlarda arıza olması durumunda, arızanın 

türüne göre uygulayacağı adımları açıklar.  

B.2.2 

B.2.3 

B.3.2 

B.3.3 

2.2 T1 

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER 

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi 

 Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

Aracı 

*BY.1     

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 
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22UY0473-3/B1 ARITMA TESİSİ GAZ KLOR DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ YETERLİLİK 

BİRİMİ 

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Arıtma Tesisi Gaz Klor Dezenfeksiyon İşlemleri 

2 REFERANS KODU 22UY0473-3/B1 

3 SEVİYE 3 

4 KREDİ DEĞERİ - 

5 

A) YAYIN TARİHİ 29.12.2021 

B) REVİZYON NO 00 

C) REVİZYON TARİHİ - 

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 

18UMS0686-3 Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) 

7 ÖĞRENME KAZANIMLARI 

Öğrenme Kazanımı 1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular. 

 Alt Öğrenme Kazanımları: 

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular. 

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. 

 

Öğrenme Kazanımı 2: Klor tanklarının işletimini gerçekleştirir. 

Alt Öğrenme Kazanımları: 

2.1: Yeni gelen klor tanklarının kabulünü yapar.  

2.2: Boş klor tankını devre dışı bırakır.  

2.3: Dolu klor tankını devreye alır.   

 

Öğrenme Kazanımı 3: Klor dozlar. 

Alt Öğrenme Kazanımları: 

3.1: Dozlanacak klor miktarını belirler.  

3.2: Evaporatörlü çalışmayı ve gaz klor hattı ekipmanlarını açıklar.  

3.3: Servis (booster) pompalarını çalıştırır.  

3.4: Klorinatörü çalıştırarak klor dozlar. 

3.5: Bakiye klor miktarını takip eder.  

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 8 a) Teorik Sınav 

(T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” 

kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere, 

çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az on yedi (17) soruluk test uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 

ortalama 1.5-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi 

yapılmaz. Sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu 

birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. 
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 8 b) Performansa Dayalı Sınav 

(P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” 

kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması 

zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların 

tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi 

gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 

karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 

ortamında gerçekleştirilir. (P1) olarak belirlenen Beceri ve Yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı (P1) 

performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 

 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar 

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde 

edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. 

 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

 

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın 

sınavına son verilir. 

9 

YETERLİLİK BİRİMİNİ 

GELİŞTİREN 

KURUM/KURULUŞ(LAR) 

İSKİ Genel Müdürlüğü 

10 

YETERLİLİK BİRİMİNİ 

DOĞRULAYAN 

SEKTÖR KOMİTESİ  

MYK Çevre Sektör Komitesi 

 

 
YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ 

 
EK [B1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 

 

1. İSG, Çevre ve İş Organizasyonu  

1.1. Su arıtma tesisi dezenfeksiyon sürecinde iş sağlığı ve güvenliği 

1.2. Kimyasal maddelerle güvenli çalışma 

1.3. Klor gazının zararlı etkileri 

1.4. Klor gazına maruz kalınması durumunda uygulanacak adımlar 

1.5. Klor kaçaklarında izlenecek işlemler 

1.6. Su arıtma tesisi dezenfeksiyon sürecinde çevre koruma gereklilikleri 

1.7. Çalışma ortamının hazırlanması ve emniyet tedbirlerinin alınması 

1.8. Dezenfeksiyon ünitesi işletimi 

2. Klor tankını devreye alma 

2.1. Klor tankında sızdırmazlık kontrolü 

2.2. Klor tankını teslim alma 

2.3. Klor tankının araçtan indirilmesi esnasında alınması gereken güvenlik önlemleri 

2.4. Kaldırma ekipmanları kullanımı 

2.5. Klor tankını devreye alma ve devre dışı bırakma 

2.6. Kesintisiz çalışma için tank değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 

3. Klor dozlama işlemleri 

3.1. Dozlanacak ön, filtre öncesi ve son klor miktarı hesabı için gerekli değerler 

3.2. Klor dozlama miktarını belirleme 

3.3. Evapratör, bileşenleri, kontrolü ve işletimi 

3.4. Sıvı klorun gaz klora evaporatör vasıtasıyla dönüştürülmesinin aşamaları 

3.5. Evaporatör ile gaz klor hattı bileşenlerinde kontrol edilmesi gerekenler 

3.6. Servis (booster) pompaları, bileşenleri, kontrolü ve işletimi 
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3.7. Klorinatör, bileşenleri, kontrolü ve işletimi 

3.8. Klor dozlama süreçleri 

3.9. Bakiye klor miktarını tespit etme 

3.10.Pompa basma hattı basıncının belirtilen değer dışında olması durumunda karşılaşılabilecek 

sorunlar  

3.11.Ölçüm noktasından alınan su numunesinde bakiye klor değerinin belirtilen aralık dışında 

olması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar 

 

 

EK [B1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi 

a) BİLGİLER 

No Bilgi İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

 Aracı 

BG.1 Klor gazının zararlı etkilerini açıklar. A.1.7 1.1 T1 

BG.2 
Klor gazına maruz kalınması durumunda 

uygulayacağı adımları açıklar.  
A.1.7 1.1 T1 

BG.3 
Klor tanklarının araçtan indirilmesi esnasında 

alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.  
C.1.3 2.1 T1 

BG.4 
Klor tanklarını teslim alma ve teslim etme 

süreçlerini açıklar.  

C.1.4 

C.1.5 

C.1.8 

C.2.6 

2.1 T1 

BG.5 

Klor tankında ve hatlarında kaçak olması 

durumunda karşılaşılabilecek risklere yönelik 

uygulayacağı adımları açıklar. 

C.1.6 

C.3.2 

C.3.3 

C.3.7 

C.3.8 

E.2.1 

2.1 T1 

BG.6 
Kesintisiz çalışma için tank değişiminde dikkat 

etmesi gereken noktaları açıklar.  
C.3.10 2.3 T1 

BG.7 
Dozlayacağı ön, filtre öncesi ve son klor miktarını 

hesaplaması için edinmesi gereken değerleri açıklar.  

D.1.1 

D.1.2 
3.1 T1 

BG.8 

Kloru gereken miktardan fazla ya da az dozlaması 

durumunda karşılaşılabilecek risklere yönelik 

uygulayacağı adımları açıklar. 

D.1.1 

D.1.2 
3.1 T1 

BG.9 
Sıvı klorun gaz klora evaporatör vasıtasıyla 

dönüştürülmesi aşamalarını açıklar.  
D.2 3.2 T1 

BG.10 
Evaporatör ile gaz klor hattı bileşenlerinde kontrol 

etmesi gereken hususları sıralar. 
E.3.1 3.2 T1 

BG.11 
Evaporatör ile gaz klor hattı bileşenlerinin kontrol 

sonucuna göre uygulayacağı adımları açıklar. 

E.3.1 

E.3.2 
3.2 T1 

BG.12 
Servis(booster) pompalarını, bileşenlerini ve 

kullanım amaçlarını açıklar. 
D.3.1 3.3 T1 

BG.13 

Pompa basma hattı basıncının belirtilen değer 

dışında olması durumunda karşılaşılabilecek 

sorunları sıralar. 

D.3.2 3.3 T1 
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No Bilgi İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

 Aracı 

BG.14 

Pompa basma hattı basıncının belirtilen değer  

dışında olması durumunda uygulayacağı adımları 

açıklar. 

D.3.2 3.3 T1 

BG.15 
Klorinatörü, bileşenlerini ve kullanım amaçlarını 

açıklar. 
D.4.1 3.4 T1 

BG.16 

Ölçüm noktasından aldığı su numunesinde bakiye 

klor değerinin belirtilen aralık dışında olması 

durumunda karşılaşılabilecek sorunları açıklar. 

D.1.3 

D.1.5 

E.1.1 

E.1.2 

E.1.3 

3.5 T1 

BG.17 

Ölçüm noktasından aldığı su numunesinde bakiye 

klor değerinin belirtilen aralık dışında olması 

durumunda uygulayacağı adımları açıklar. 

D.1.3 

D.1.5 

E.1.1 

E.1.2 

E.1.3 

3.5 T1 

 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER 

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

Aracı 

*BY.1 
Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını 

uygular. 

A.1.1 

A.1.3 

A.1.5 

 

1.1 P1 

*BY.2 

Çalışma süresince, çalışma ortamının güvenliğini 

sağlamak için sağlık ve güvenlik işaretlerini 

talimatlar doğrultusunda yerleştirerek çalışma 

boyunca muhafaza eder.  

A.1.1 

A.1.2 
1.1 P1 

*BY.3 

Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel 

koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, 

solunum koruyucu maske, baret, güvenlik 

ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.  

A.1.3 1.2 P1 

*BY.4 
Yeni gelen klor tankının sızdırmazlığını kontrol 

eder. 
C.1.6 2.1 P1 

BY.5 
Yeni gelen klor tankı sızdırmazlık kontrol sonucuna 

göre talimatta belirtilen işlemleri yapar. 
C.1.7 2.1 P1 

BY.6 
Devre dışı bırakılacak klor tankının boşalıp 

boşalmadığını kontrol eder.  

C.3.1 

E.2.2 
2.2 P1 

BY.7 
Boşalan klor tankının vanasını kapatarak kollektör 

hattından ayırır.   
C.3.1 2.2 P1 

*BY.8 
Boş klor tankında sızıntı olup olmadığını 

amonyakla kontrol eder.  
C.3.2 2.2 P1 

BY.9 
Boş klor tankı sızdırmazlık kontrol sonucuna göre 

talimatta belirtilen işlemleri yapar. 
C.3.3 2.2 P1 

BY.10 Boş klor tankını kaldırma ekipmana bağlar. C.3.4 2.2 P1 
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No Beceri ve Yetkinlik İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

Aracı 

BY.11 
Boş klor tankını kaldırma ekipmanı vasıtasıyla 

üniteden ayırarak belirtilen alana taşır.  
C.3.4 2.2 P1 

BY.12 
Boş klor tankının üzerine talimatta belirtilen uyarı 

levhalarını yerleştirir. 
C.3.5 2.2 P1 

BY.13 
Devreye alınacak dolu klor tankını kaldırma 

ekipmanına bağlar.  

C.2.3 

C.3.4 
2.3 P1 

BY.14 
Devreye alınacak dolu klor tankını kaldırma 

ekipmanı vasıtasıyla üniteye yerleştirir.  

C.2.4 

C.3.4 
2.3 P1 

BY.15 
Dolu klor tankının kollektör hattına bağlantısını 

yapar.  
C.3.6 2.3 P1 

*BY.16 
Bağlantısı yapılan klor tankında sızıntı olup 

olmadığını amonyakla kontrol eder. 
C.3.7 2.3 P1 

BY.17 
Bağlantısı yapılan klor tankı sızdırmazlık kontrol 

sonucuna göre talimatta belirtilen işlemleri yapar. 
C.3.8 2.3 P1 

BY.18 
Dolu klor tankının üzerine talimatta belirtilen uyarı 

levhalarını yerleştirir. 

C.3.9 

C.3.10 
2.3 P1 

*BY.19 
Dozlayacağı ön, filtre öncesi ve son klor miktarını 

hesaplar.  

D.1.1 

D.1.2 
3.1 P1 

BY.20 Servis (booster) pompasını çalıştırır.  D.3.1 3.3 P1 

BY.21 Pompaların çalışıp çalışmadığını kontrol eder.  D.3.2 3.3 P1 

BY.22 
Pompa basma hattı basınç değerinin belirtilen 

aralıkta olup olmadığını kontrol eder.   
D.3.2 3.3 P1 

BY.23 
Pompa ve pompa basınç değerinin kontrol sonucuna 

göre talimatta belirtilen işlemleri yapar. 
D.3.3 3.3 P1 

*BY.24 

Klorinatör çıkış hattındaki negatif basınç değerinin 

talimatta belirtilen aralıkta olup olmadığını kontrol 

eder.  

D.4.2 

E.4.1 
3.4 P1 

*BY.25 
Negatif basınç değeri belirtilen aralıkta ise 

klorinatör giriş ve çıkış vanalarını sırasıyla açar.   

D.4.1 

D.4.3 
3.4 P1 

*BY.26 
Dozlanacak klor miktarını rotametre üzerinde 

ayarlayarak klor dozlama işlemini başlatır.  

D.4.5 

D.4.6 
3.4 P1 

BY.27 

Temiz su depo çıkışından aldığı su numunesinde 

bakiye klor değerinin belirtilen aralıkta olup 

olmadığını kontrol eder.  

D.1.3 

D.1.5 

E.1.1 

E.1.2 

E.1.3 

3.5 P1 

BY.28 
Bakiye klor değeri ölçüm sonucuna göre klor dozaj 

ayarlaması yapar.  

D.1.4 

D.1.6 

E.1.4 

3.5 P1 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  
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22UY0473-3/B2 ARITMA TESİSİ SIVI DEZENFEKTANLA DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ 

YETERLİLİK BİRİMİ 

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI 
Arıtma Tesisi Sıvı Dezenfektanla Dezenfeksiyon 

İşlemleri 

2 REFERANS KODU 22UY0473-3/B2 

3 SEVİYE 3 

4 KREDİ DEĞERİ - 

5 

A) YAYIN TARİHİ 29.12.2021 

B) REVİZYON NO 00 

C) REVİZYON TARİHİ - 

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 

18UMS0686-3 Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) 

7 ÖĞRENME KAZANIMLARI 

Öğrenme Kazanımı 1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular. 

 Alt Öğrenme Kazanımları: 

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular. 

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. 

 

Öğrenme Kazanımı 2: Sıvı dezenfektanları dozlar. 

Alt Öğrenme Kazanımları: 

2.1: Yeni gelen dezenfektanların kabulünü açıklar.  

2.2: Sıvı dezenfektan hazırlar.  

2.3: Dozlanacak sıvı dezenfektan miktarını belirler. 

2.4: Dozaj pompasını çalıştırarak dezenfektan dozlar.     

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 8 a) Teorik Sınav 

(T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B2 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” 

kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere, 

çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az on altı (16) soruluk test uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 

ortalama 1.5-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi 

yapılmaz. Sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu 

birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir. 

 8 b) Performansa Dayalı Sınav 

(P1): B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” 

kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması 

zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların 

tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi 

gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 
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karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 

ortamında gerçekleştirilir. (P1) olarak belirlenen Beceri ve Yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı (P1) 

performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 

 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar 

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde 

edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. 

 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

 

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın 

sınavına son verilir. 

9 

YETERLİLİK BİRİMİNİ 

GELİŞTİREN 

KURUM/KURULUŞ(LAR) 

İSKİ Genel Müdürlüğü 

10 

YETERLİLİK BİRİMİNİ 

DOĞRULAYAN 

SEKTÖR KOMİTESİ  

MYK Çevre Sektör Komitesi 

 

 
YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ 

 
EK [B2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 

 

1. İSG, Çevre ve İş Organizasyonu 

1.1. Su arıtma tesisi dezenfeksiyon sürecinde iş sağlığı ve güvenliği 

1.2. Kimyasal maddelerle güvenli çalışma 

1.3. Su arıtma tesisi dezenfeksiyon sürecinde çevre koruma gereklilikleri 

1.4. Çalışma ortamının hazırlanması ve emniyet tedbirlerinin alınması 

1.5. Dezenfeksiyon ünitesi işletimi 

2. Dezenfektan hazırlama işlemleri 

2.1. Teslim alınacak sıvı dezenfektandan numune alma süreçleri 

2.2. Aktif dezenfektan ölçümü tayini nedenleri 

2.3. Aktif dezenfektan ve ölçüm sonucuna göre uygulanacak adımlar 

2.4. Dezenfektan teslim alma 

2.5. Kaldırma ekipmanları kullanımı 

2.6. Klor miktarı hesaplamak için edinilmesi gereken değerler 

2.7. Dezenfektan çözeltisi hazırlama 

2.8. Aktif madde miktarı tayini 

3. Dezenfektan dozlama işlemleri 

3.1. Dezenfektan miktarını belirleme 

3.2. Dozaj pompaları, bileşenleri, kontrolü ve işletimi 

3.3. Dozaj pompası debisinin belirtilen değer dışında olması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar 

ve bu sorunların çözümü için uygulanacak adımlar 

3.4. Aktif dezenfektan miktarı kontrolü 

3.5. Dezenfektan dozlama süreçleri 

3.6. Dezenfeksiyon ünitesinde yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümü için uygulanacak 

adımlar 

3.7. Bakiye klor miktarını tespit etme 
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EK [B2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi 

a) BİLGİLER 

No Bilgi İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

 Aracı 

BG.1 Dezenfektanları teslim alma süreçlerini açıklar.  

F.1.1 

F.1.2 

F.1.3 

F.2.1 

F.3.1 

2.1 T1 

BG.2 
Teslim alınacak sıvı dezenfektandan numune alma 

süreçlerini açıklar. 
F.2.2 2.1 T1 

BG.3 Aktif dezenfektan ölçümü tayini nedenlerini sıralar.  F.2.2 2.1 T1 

BG.4 
Aktif dezenfektan ve ölçüm sonucuna göre 

uygulayacağı adımları açıklar.  
F.2.2 2.1 T1 

BG.5 
Klor miktarı hesaplaması için edinmesi gereken 

değerleri açıklar.  

F.2.4 

F.2.5 
2.3 T1 

BG.6 

Kloru gereken miktardan fazla ya da az dozlaması 

durumunda karşılaşılabilecek risklere yönelik 

uygulayacağı adımları açıklar. 

F.2.4 

F.2.5 
2.3 T1 

BG.7 
Dozaj pompalarını, bileşenlerini ve kullanım 

amaçlarını açıklar. 

F.2.5 

F.3.6 
2.4 T1 

BG.8 
Dozaj pompası debisinin belirtilen değer dışında 

olması durumunda karşılaşılabilecek sorunları sıralar. 

F.2.5 

F.3.6 
2.4 T1 

BG.9 
Dozaj pompası debisinin belirtilen değer dışında 

olması durumunda uygulayacağı adımları açıklar. 

F.2.5 

F.3.6 
2.4 T1 

BG.10 

Ölçüm noktasından aldığı su numunesinde bakiye 

klor değerinin belirtilen aralık dışında olması 

durumunda karşılaşılabilecek sorunları sıralar. 

F.2.6 

F.2.8 
2.4 T1 

BG.11 

Ölçüm noktasından aldığı su numunesinde bakiye 

klor değerinin belirtilen aralık dışında olması 

durumunda uygulayacağı adımları açıklar. 

F.2.6 

F.2.8 
2.4 T1 

BG.12 
Tankın içindeki aktif dezenfektan miktarını nasıl 

kontrol edeceğini açıklar.  

F.2.7 

F.2.8 

F.3.8 

F.3.9 

2.4 T1 

BG.13 
Tankın içindeki aktif dezenfektan miktarını kontrol 

etme nedenlerini listeler.  

F.2.7 

F.2.8 

F.3.8 

F.3.9 

2.4 T1 

BG.14 
Tankın içindeki aktif dezenfektan miktarının kontrol 

sonucuna göre uygulayacağı adımları açıklar.  

F.2.7 

F.2.8 

F.3.8 

F.3.9 

2.4 T1 
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No Bilgi İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

 Aracı 

BG.15 
Dezenfeksiyon ünitesinde yaşanabilecek sorunları 

listeler.  

F.2.9 

F.3.10 
2.4 T1 

BG.16 
Dezenfeksiyon ünitesinde yaşanabilecek sorunlar 

karşısında uygulayacağı adımları açıklar.  

F.2.9 

F.3.10 
2.4 T1 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER 

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

Aracı 

*BY.1 
Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını 

uygular. 

A.1.1 

A.1.3 

A.1.5 

 

1.1 P1 

*BY.2 

Çalışma süresince, çalışma ortamının güvenliğini 

sağlamak için uyarı işaret ve levhalarını talimatlar 

doğrultusunda yerleştirerek çalışma boyunca 

muhafaza eder.  

A.1.1 

A.1.2 
1.1 P1 

*BY.3 

Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel 

koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, 

solunum koruyucu maske, baret, güvenlik 

ayakkabısı, iş kıyafeti gibi) kullanır.  

A.1.3 1.2 P1 

*BY.4 
Tüm tesisatı genel olarak inceleyerek herhangi bir 

kaçak, sızıntı olup olmadığını kontrol eder. 
F.3.2 2.2 P1 

*BY.5 
Dozaj noktasındaki enjektörün tıkalı olup 

olmadığını kontrol eder. 
F.3.3 2.2 P1 

*BY.6 

Klor tankının fiziksel kontrolünü yaparak seviye 

göstergesinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol 

eder. 

F.2.2 

F.2.3 

F.3.4 

2.3 P1 

*BY.7 
 Depoya giren suyun debisini ölçen debimetrenin 

doğruluğunu ve sinyal kalitesini kontrol eder. 

F.2.4 

F.3.5 
2.3 P1 

BY.8 Dozaj pompasını çalıştırır. 
F.2.5 

F.3.6 
2.4 P1 

BY.9 
Dozaj pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol 

eder.  

F.2.5 

F.3.6 
2.4 P1 

BY.10 
Dozaj pompasının bastığı debi miktarının belirtilen 

aralıkta olup olmadığını kontrol eder.   

F.2.5 

F.3.6 
2.4 P1 

BY.11 
Dozaj pompası kontrol sonucuna göre talimatta 

belirtilen işlemleri yapar. 

F.2.5 

F.3.6 
2.4 P1 

BY.12 
Klor analizörünün doğru ölçüm alıp almadığını 

komparatörle kontrol eder. 

F.2.6 

F.2.8 
2.4 P1 

BY.13 
Giriş suyu debisine ve depo çıkış değerine göre klor 

dozaj ayarının doğru olup olmadığını kontrol eder. 

F.2.6 

F.2.8 
2.4 P1 

BY.14 
Kontrol sonuçlarına göre olağandışı durum söz 

konusu ise amirine bilgi verir. 
F.2.9 2.4 P1 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  
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22UY0473-3/B3 YERİNDE ÜRETİLEN SIVI KLORLA DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ 

YETERLİLİK BİRİMİ 

1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Yerinde Üretilen Sıvı Klorla Dezenfeksiyon İşlemleri 

2 REFERANS KODU 22UY0473-3/B3 

3 SEVİYE 3 

4 KREDİ DEĞERİ - 

5 

A) YAYIN TARİHİ 29.12.2021 

B) REVİZYON NO 00 

C) REVİZYON TARİHİ - 

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 

18UMS0686-3 Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi (Seviye 3) 

7 ÖĞRENME KAZANIMLARI 

Öğrenme Kazanımı 1: İSG ve çevre gerekliliklerini uygular. 

 Alt Öğrenme Kazanımları: 

1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular. 

1.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. 

 

Öğrenme Kazanımı 2: Tuz tanklarını doldurur. 

Alt Öğrenme Kazanımları: 

2.1: Yeni gelen tuzun kabulünü yapar.  

2.2: Gelen tuzun tuz tanklarına dolumunu gerçekleştirir.  

2.3: Şamandıra sisteminin çalışırlık kontrolünü yapar. 

2.4: Klor üretim cihazı çalışma sisteminin alarm vermesi durumunda yapılacak müdahale yöntemlerini 

açıklar. 

2.5: Tuz tankı doluluk oranını kontrol eder. 

2.6: Dozlanacak dezenfektan miktarını belirler. 

2.7:Dozaj pompasını çalıştırarak dezenfektan dozlar. 

 

Öğrenme Kazanımı 3: Elektroliz işlemine ilişkin kontrolleri yapar. 

Alt Öğrenme Kazanımları: 

3.1: Elektroliz öncesi yapılan filtreleme ve yumuşatma işlemlerini açıklar. 

3.2: Su solüsyonunun elektrolize gönderimini kontrol eder. 

3.3: Elektrolizörlerdeki kirlilik durumunun kontrolünü yapar. 

3.4: Tuz tankındaki filtreleme mekanizmasını açıklar. 

 

Öğrenme Kazanımı 4: Sıvı klor dozlama işlemine ilişkin kontrolleri yapar. 

Alt Öğrenme Kazanımları: 
4.1: Üretilen sodyum hipokloritin tesis ünitesine dozlanmasını açıklar. 

4.2: Dozaj pompalarının ve pompa elemanlarının kontrolünü ve temizliğini yapar. 

4.3: Sıvı klor üretiminde takip edilmesi gereken işletme parametrelerini açıklar. 
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8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 8 a) Teorik Sınav 

(T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B3 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek B3-2’de yer alan “Bilgiler” 

kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde olmak üzere, 

çoktan seçmeli, 4 seçenekli en az on dokuz (19) soruluk test uygulanır. Sınavda adaylara her soru için 

ortalama 1.5-2 dakika süre verilir ve yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi 

yapılmaz. Sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu 

birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B3-2) ölçmelidir. 

 8 b) Performansa Dayalı Sınav 

(P1): B3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” 

kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması 

zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların 

tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi 

gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye 

karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma 

ortamında gerçekleştirilir. (P1) olarak belirlenen Beceri ve Yetkinlik ifadelerinin (Ek B3-2) tamamı (P1) 

performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 

 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar 

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde 

edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. 

 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

 

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın 

sınavına son verilir. 

9 

YETERLİLİK BİRİMİNİ 

GELİŞTİREN 

KURUM/KURULUŞ(LAR) 

İSKİ Genel Müdürlüğü 

ASKİ Genel Müdürlüğü 

10 

YETERLİLİK BİRİMİNİ 

DOĞRULAYAN 

SEKTÖR KOMİTESİ  

MYK Çevre Sektör Komitesi 

 

 
YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ 

 
EK [B3]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 

 

1. İSG, çevre koruma ve iş organizasyonu 

1.1. Su arıtma tesisi dezenfeksiyon sürecinde iş sağlığı ve güvenliği 

1.2. Kimyasal maddelerle güvenli çalışma 

1.3. Su arıtma tesisi dezenfeksiyon sürecinde çevre koruma gereklilikleri 

1.4. Çalışma ortamının hazırlanması ve emniyet tedbirlerinin alınması 

1.5. Dezenfeksiyon ünitesi işletimi 

1.6. Dezenfektan tankı havalandırmasın çalıştırılması ve kontrolü 

2. Tuz tanklarının dolumu 

2.1. Yeni gelen tuzun kabulü  

2.2. Gelen tuzun periyodik analizleri 

2.3. Tuz tanklarının özellikleri 

2.4. Tuz tankı doluluk oranı kontrolü 
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2.5. Şamandıra sisteminin çalışırlık kontrolü 

2.6. Tuzun çözelti tankına boşaltılması 

2.7. Su verilerek çözelti hazırlanması 

2.8. Sistemin alarm verme gerekçeleri ve müdahale yöntemleri 

3. Elektroliz işlemine ilişkin kontroller 

3.1. Elektroliz öncesi yapılan filtreleme ve yumuşatma işlemleri ve bu işlemlerin gerekçeleri 

3.2. Yumuşatma sisteminin kontrol edilmesi 

3.3. Sistemin çalışmasına ait sertlik tayini yapma 

3.4. Su solüsyonunun elektrolize gönderim kontrolü 

3.5. Elektrolizöre gönderilen su ve tuzlu su solüsyon oranları 

3.6. Elektrolizörlerdeki kirlilik durumu kontrolü 

3.7. Elektrolizörlerde kirlilik uygun oranın üzerinde ise uygulanacak temizlik yöntemi 

3.8. Sodyum hipoklorit oranının uygun aralığı ve kontrol süresi 

3.9. Sodyum hipoklorit oranının uygun aralık dışında olmasının gerekçeleri 

3.10. Elektroliz ünitesini devreye alma 

3.11. Elektroliz ünitesi atık gazın patlayıcılık durumu 

3.12. Tuz tankı filtreleme mekanizması 

3.13. Tuz tankında bulunan kum havuzunun kullanım amacı 

3.14. Ters yıkama işleminin gerekçeleri 

4. Sıvı klor dozlama işlemine ilişkin kontroller 

4.1. Aktif madde miktarı tayini 

4.2. Üretilen sodyum hipokloritin tesis ünitesine dozlanması 

4.3. Dezenfektan miktarını belirleme 

4.4. Dozaj pompaları, bileşenleri, kontrolü, işletimi ve temizliği 

4.5. Dezenfektan dozlama süreçleri 

4.6. Bakiye klor miktarını tespit ve takip etme 

4.7. Sıvı klor tankı havalandırmasının önemi 

4.8. Sıvı klor üretiminde takip edilmesi gereken işletme parametreleri 

 

EK [B3]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi 

a) BİLGİLER 

No Bilgi İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

 Aracı 

BG.1 
Gelen tuzun periyodik analizinlerine ilişkin  

gerçekleştirilen faaliyetleri açıklar. 
F.5.1 2.1 T1 

BG.2 
Tuz tanklarının özelliklerini ve kullanım amacını 

açıklar. 
F.5.1 2.2 T1 

BG.3 Sistemin alarm verme gerekçelerini sıralar. F.5.9 2.4 T1 

BG.4 
Sistemin alarm vermesi durumunda gerçekleştirilmesi 

gereken müdahale yöntemlerini açıklar. 
F.5.9 2.4 T1 

BG.5 
Tuz tankında olması gereken uygun tuz seviyesini 

açıklar. 
F.5.1 2.5 T1 

BG.6 Giriş suyunun filtreden geçme nedenlerini açıklar. F.5.2 3.1 T1 

BG.7 Suyun yumuşatıcıdan geçme nedenlerini açıklar. F.5.2 3.1 T1 

BG.8 
Elektrolizöre gönderilen su ve tuzlu su solüsyon 

oranlarını listeler. 
F.5.2 3.2 T1 
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No Bilgi İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

 Aracı 

BG.9 
Elektrolizörlerde kirlilik uygun oranın üzerinde ise 

uygulanacak temizlik yöntemini açıklar. 
F.5 3.3 T1 

BG.10 
Sodyum hipoklorit oranının uygun aralığının ne 

olduğunu ve kontrol süresini sıralar.  
F.5.5 3.3 T1 

BG.11 
Sodyum hipoklorit oranının uygun aralık dışında 

olmasının gerekçelerini açıklar. 
F.5.5 3.3 T1 

BG.12 
Elektroliz ünitesi atık gazın patlayıcılık durumunu 

açıklar. 

F.5.2 

F.5.9 
3.3 T1 

BG.13 
Tuz tankında bulunan kum havuzunun kullanım 

amacını açıklar. 
F.5 3.4 T1 

BG.14 Ters yıkama işleminin gerekçelerini açıklar. F.5 3.4 T1 

BG.15 
Üretilen sodyum hipokloritin tesis ünitesine 

dozlanmasını açıklar. 
F.5.8 4.1 T1 

BG.16 
Sıvı klor üretiminde takip edilmesi gereken işletme 

parametrelerini sıralar. 
F.5.8 4.2 T1 

BG.17 Bakiye klor miktarı takibini açıklar. F.5.8 4.2 T1 

BG.18 Sıvı klor tankı havalandırmasının önemini açıklar. F.5.8 4.3 T1 

BY.19 
Sıvı klor üretiminde takip edilmesi gereken işletme 

parametrelerini açıklar. 
F.5.8 4.3 T1 

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER 

No Beceri ve Yetkinlik İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

Aracı 

*BY.1 
Çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını 

uygular. 

A.1.1 

A.1.3 

A.1.5 

 

1.1 P1 

*BY.2 

Çalışma süresince, çalışma ortamının güvenliğini 

sağlamak için uyarı işaret ve levhalarını talimatlar 

doğrultusunda yerleştirerek çalışma boyunca 

muhafaza eder.  

A.1.1 

A.1.2 
1.1 P1 

*BY.3 

Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel 

koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, 

solunum koruyucu maske, güvenlik ayakkabısı, iş 

kıyafeti vb.) kullanır.  

A.1.3 1.2 P1 

*BY.4 Yeni gelen tuzun kabulünü yapar. F.5.1 2.1 P1 

*BY.5 
Gelen tuzu uygun yöntemle, cihaz kapasitesine 

uygun olarak tuz tankına boşaltır. 
F.5.1 2.2 P1 

BY.6 
Şamandıra sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını 

kontrol eder. 
F.5.1 2.3 P1 

BY.7 
Kaçak ve benzeri bir problem olması durumunda  

işletme parametrelerine göre sisteme müdahale 

F.5.1 

F.5.9 
2.3 P1 
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No Beceri ve Yetkinlik İfadesi 

UMS 

İlgili 

Bölüm 

Yeterlilik 

Birimi  

Alt Öğrenme 

Kazanımı 

Değerlendirme 

Aracı 

eder. 

BY.8 Tuz tankının doluluk oranını gözle kontrol eder. 
F.5.1 

F.5.4 
2.5 P1 

*BY.9 
Kontrol sonucuna göre tanktaki tuz oranı eksikse 

uygun seviyeye gelecek şekilde tuz takviyesi yapar. 
F.5.1 2.5 P1 

BY.10 Dozlanacak dezanfektan miktarını belirler. F.5.5 2.6 P1 

BY.11 Dozaj pompasını çalıştırarak dezenfektan dozlar. F.5.6 2.7 P1 

*BY.12 

Filtrelenmiş tuzlu su ve yumuşatılmış su 

solüsyonunun elektrolize gönderilmesinin 

kontrolünü yapar. 

F.5.6 3.2 P1 

BY.13 
Kontrol sonucuna göre bir sorun olması durumunda 

talimatta belirtilen işlemleri yapar. 

F.5.6 

F.5.9 
3.2 P1 

BY.14 
Elektrolizörlerdeki kirlilik durumunu gözle kontrol 

eder. 
F.5 3.3 P1 

BY.15 Sodyum hipoklorit  oranını kontrol eder. F.5.5 3.3 P1 

BY.16 

Kontrol sonucuna göre  odium hipoklorit  oranının 

uygun aralık dışında olması durumunda ilgililere 

bildirimde bulunur. 

F.5.5 

F.5.9 
3.3 P1 

BY.17 

Elektroliz ünitesi atık gazın patlayıcı alarm 

ayarlarını kontrol ederek talimatta belirtilen işlemi 

gerçekleştirir. 

F.5.2 

F.5.9 
3.3 P1 

BY.18 Dozaj pompasını kontrol panelinden çalıştırır. F.5.8 4.2 P1 

*BY.19 Dozaj pompasının kontrolünü yapar. F.5.8 4.2 P1 

* BY.20 
Kontrol sonucuna göre tesis ünitesine verilecek klor 

miktarını ayarlar. 
F.5.8 4.2 P1 

BY.21 Dozaj pompasının temizliğini yapar. F.5.8 4.2 P1 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

 

 

 

 

 

 



22UY0473-3 Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi  

 

                               Tarih:29/12/2021  Rev. No:00 

 

©Mesleki Yeterlilik Kurumu           23 

 

 

YETERLİLİK EKLERİ 

 

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri 

No Adı - Soyadı 
Eğitim Bilgileri* 

(Tarih - Eğitim 

Kurumu/Bölüm Adı) 

Deneyim Bilgileri* 

(Tarih – İş Yeri – Unvan) 

1.  Süleyman Cengiz İleten Lisans: 28.02.1986 – İstanbul 

Teknik Üniversitesi / Çevre 

Mühendisliği 

30.04.1987 - İstanbul Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (İSKİ) - Şef 

2.  Bilal Aksu Lisans: Haziran 2009 - 

Sakarya Üniversitesi / Çevre 

Mühendisliği 

13.12.2010 - İstanbul Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (İSKİ) – Çevre 

Mühendisi 

3. Mehmet Tatlısu Lisans: Haziran 2007 - 

Cumhuriyet Üniversitesi / 

Çevre Mühendisliği 

22.09.2008 - İstanbul Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (İSKİ) – Çevre 

Mühendisi 

4. Yener Turan Lisans: Haziran 2008 - 

Cumhuriyet Üniversitesi / 

Çevre Mühendisliği 

01.12.2009 - İstanbul Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (İSKİ) – Çevre 

Mühendisi 

5. Betül Birlik Lisans: Temmuz 2009 - 

Marmara Üniversitesi / 

İngilizce İşletme 

10.10.2019 - İstanbul Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (İSKİ) – İşletmen 

 Hüseyin Aşcı Ön Lisans: 25.06.2004: 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

(Van) - Hakkari Meslek 

Yüksekokulu /Bilgisayar 

Programcılığı   

Lisans: 25.05.2015 - Anadolu 

Üniversitesi (Eskişehir) / 

Kamu Yönetimi  

6.05.2013 - İstanbul Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (İSKİ) - Şef 

6. Şerife Çınar Balat Lisans: 06.06.2008 - Sakarya 

Üniversitesi / Endüstri 

Mühendisliği  

Yüksek Lisans: 26.03.2013 - 

Erciyes Üniversitesi (Kayseri) 

/ Endüstri Mühendisliği  

2.03.2011: İstanbul Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (İSKİ) - 

Mühendis 

7. Kenan ÜSTÜN Ön lisans: Haziran 2015 - 

Gazi Üniversitesi(Ankara) / 

Lastik ve Plastik teknolojileri 

1993- Ankara Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (ASKİ) – Kimya 

Teknikeri (Tesis Sorumlusu) 

8. Oktay ÜNAL Ön lisans: Haziran 2016 - 

Gazi Üniversitesi(Ankara) / 

Lastik ve Plastik teknolojileri 

2000- Ankara Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (ASKİ) – Kimya 

Teknikeri 

9. Oktay ERGİN Lise: 1997 – Atatürk Teknik 

ve Endüsri Meslek 

24.09.2008 - Ankara Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 
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No Adı - Soyadı 
Eğitim Bilgileri* 

(Tarih - Eğitim 

Kurumu/Bölüm Adı) 

Deneyim Bilgileri* 

(Tarih – İş Yeri – Unvan) 

Lisesi(Ankara) / Elektrik 

Teknisyeni 

Müdürlüğü (ASKİ) – 

Elektrik Teknisyeni 

10. Adnan KİBAR Lise: 2004 – İskitler Endüstri 

Meslek Lisesi (Ankara) / 

Makine Mühendisliği 

11.02.2020 - Ankara Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (ASKİ) – 

Elektrik Teknisyeni 

11. Osman ŞAHİN Lisans: Haziran 2014 - 

Erciyes Üniversitesi(Kayseri) 

/ Makine Mühendisliği 

03.12.2014 - Ankara Su Ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (ASKİ) – 

Mühendis 

12. Tolga Çulha Lisans: 20.06.2000 – Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi / 

Jeoloji Mühendisliği 

Yüksek Lisans: 15.06.2002 – 

Başkent Üniversitesi / MBA 

MYK Moderatörü 

Proviz Danışmanlık 

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir. 

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) 

Milli Eğitim Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) 

Milli Eğitim Bakanlığı (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)  

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü  

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü  

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  

Kadıköy Belediye Başkanlığı 

Kartal Belediye Başkanlığı  
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Küçükçekmece Belediye Başkanlığı  

Avcılar Belediye Başkanlığı 

Sinop Belediye Başkanlığı 

Edirne Belediye Başkanlığı  

Sarıyer Belediye Başkanlığı  

Artvin Belediye Başkanlığı 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı 

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü  

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü  

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

 Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  

Çevre Mühendisleri Odası 

Kocaeli Ticaret Odası İnşaat Mühendisleri Odası  
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Türkiye Belediyeler Birliği Marmara Belediyeler Birliği 

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat ve Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu  

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu  

Hak-İş Konfederasyonu 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu  

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası  

Enerji İş Sendikası 

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği 

İsttelkom A.Ş. 

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası 

Teknik Elemanlar DerneğineHayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi Kocaeli Ticaret Odası 

Unılever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi 

Ck Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi  

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği 

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi  

Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

Su Vakfı 

Aksa Elektrik Satış Anonim Şirketi 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi  

Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi 

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Müh. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Pwt Wasser Und Abwassertechnık Gmbh Türkiye Şubesi 

Mass Arıtma Sistemleri İnşaat San. ve Tic. Anonim Şirketi  

Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  

Lidya Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Ankara Ticaret Odası  

İstanbul Ticaret Odası 

İstanbul Sanayi Odası 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Kocaeli Sanayi Odası 
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EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar 

 

Yüksel SELVİ                            Başkan (Milli Eğitim Bakanlığı) 

Mehtap BAKIR                          Başkan Vekili (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) 

Yusuf BAŞARAN                      Üye (Tarım ve Orman Bakanlığı) 

Yücel YENİÇERİ                       Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) 

Münüre TÜRKMEN                   Üye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 

Eda COŞKUN GÜL                   Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) 

Damla SAĞLAM ŞATIR           Üye (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 

Bercan ÖĞÜT                             Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)  

Esin ÖZARSLAN                       Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)  

Dilek TORUN                             Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)  

 

Yaprak AKÇAY ZİLELİ            Daire Başkanı, Mesleki Yeterlilik Kurumu  

Esma DOĞAN                            Uzman, Mesleki Yeterlilik Kurumu 

 

 

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

Adem CEYLAN,                            Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   

                                                        Temsilcisi)  

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK,      Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)  

Dr. Recep ALTIN,                          Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) 

Bendevi PALANDÖKEN,              Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)  

Dr. Osman YILDIZ,                        Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)  

Celal KOLOĞLU,                           Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi) 

 


